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OZNACZENIA

Instalacja centralnego ogrzewania (tz/t=70/557C)

Grzejnik pfytowy kompaktowy typ 22,
wysokos¢ 600mm, dtugos¢ 1000mm
Projektowana temp. wewn. / obcigzenie cieplne pomieszczenia

Srednica rury instalacji c.o. (rury wielowarstwowe PERT/AI/PE)

Pion instalacji centralnego ogrzewania

EI30 - stolarkadrzwiowa lub przegroda o odpornosci ogniowe;j
(S) - stolarka drzwiowa z samozamykaczem

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR”

ul. Wojska Polskiego 5, 58—160 Swiebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58—309 Watbrzych

Projektant: |mgr inz. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW Data:
22.05.2017r.
Asystent: mgqr inz. Tomasz Nowak -
mgr inz. Marcin Dunowski Skala:
1:100
Temat: Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymiang kotta gazowego
oraz dostosowanie do wymagar pozarowych budynku Przedszkola Miejskiego Stadium:
przy ul. Ofiar Katynia 4 w Szczawnie — Zdroju, dziatka nr 504, obreb nr 1 Szczawno—Zdroj PW
Inwestor: Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno—Zdréj
ul. Kosciuszki 17, 58—310 Szczawno—Zdrdj Nr. rys.:
Tytuf rys.: [ Rzut piwnicy — instalacja centralnego ogrzewania 1/1

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czesci przerysowany,

bez pisemnej zgody firmy projektowej

Y lub qpiony




