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TAURON Dystrybucja S.A. \«

Oddziat w Watbrzychu
ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych TAU RO N

Infolinia: +48 32 606 0 616 DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr OMD4.1/511/89)

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;j
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4, Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasno$cig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegélnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Watbrzychu, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejagcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiacy element
dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu

i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

www tauron-dystrybucja.pl
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Dotyczy: Whiosku o aktualizacie mapy i wydanie warunkow usunigcia kolizji dla przebudowy
ul. Utanéw Nadwislariskich w Szczawnie — Zdroju.

Odpowiadajgc na wniosek, ktéry wplyngt  dnia 01.12.2016r. informujemy,
ze w zwigzku z wystepujaca kolizja z urzadzeniami energetycznymi bedacymi wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, wniosek zostat przekazany do Wydziatu
Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A .Oddziat w Watbrzychu (tel. 74/84 28 933) w celu
wydania warunkoéw technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

Na zatgczonej mapie naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznej i kablowej
nN oraz linii napowietrznej oswietlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi
umieszczonymi na odwrocie mapy, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowag.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami
nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami BHP.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba 2z uprawnieniami do robét
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

W przypadku prac w poblizu urzadzen TAURON Dystirybucja S.A. nalezy wystapic¢
o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Walbrzychu ul. Wysockiego 11 w zakresie linii napowietrznej i kablowej nN oraz linii
napowietrznej oswietlenia ulicznego

Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisanie Umowy / Porozumienia z TAURON
Dystrybucja S.A.

Na wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych
WN, SN i teletechnicznych.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowa¢ si¢ urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedgce wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego
pisma.

Faktura za dokonane uzgodnienie zostanie przestana poczta.

Sprawe prowadzi:
Waldemar Sotuk, (0-74) 842-8616, waldemar.soluk@tauron-dystrybucija.pl

Z powazaniem
Do wiadomosci:
adresat S Lons
a/a (OMD4.1/511/89/0005496/1007637810) _ et
Zataczniki:
- mapy - 2 szt..

- wytyczne do zabezpieczenia kabli

www.tauron-dystrybucja.pl



Dane kontaktowe:

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu
Wydziat Eksploatacji

ul. Wysockiego 11, 58-300 Watbrzych

Sprawe prowadzi: Ireneusz Kordylak

e-mail: ireneusz.kordylak@tauron-dystrybucja.pl
tel.: +48748898933, tel. kom. +48516113578
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dotyczy: usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 10-11-2016 informujemy, ze wyrazamy zgode na usuniecie
kolizji sieci elektroenergetycznej stanowigcej wlasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A. z wymienionym
ponizej obiektem:

Przebudowa ulicy Utanow Nadwislariskich w Szczawnie-Zdroju.

Realizacja usuniecia kolizji jest uzalezniona od podpisania Porozumienia. Okreslone warunki
techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z projektem Porozumienia stanowig zatgcznik
do niniejszego pisma.

Wymagane dokumenty konieczne do zawarcia Porozumienia:

1. Dokumenty identyfikujgce Inwestora jako strone Porozumienia (dla inwestoréw komercyjnych:
zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub wycigg z rejestru sgdowego,
umowe spolki - dotyczy spotki cywilnej, decyzje o nadaniu NIP i REGON, numer konta bankowego
firmy).

2. Dokument potwierdzajacy tytut prawny upowazniajacy Inwestora do dysponowania nieruchomaoscia,
zawierajgcy nr dziatki/dziatek* oraz nr KW ktérych usuniecie kolizji dotyczy.

Uprzejmie informujemy, ze w celu zawarcia Porozumienia nalezy skontaktowa¢ sig z TAURON
Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacji, Ireneusz Kordylak, tel. 74 889 89 33. Wyrazona w niniejszym
pismie zgoda na usuniecie kolizji sieci elektroenergetycznej oraz zatgczone do niego warunki techniczne
usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej sg wazne przez okres dwodch lat od daty sporzgdzenia
niniejszego pisma (tj. do dnia12-12-2018). TAURON Dystrybucja S.A. moze wycofa¢ zgode lub zmieni¢
warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej w przypadku, gdyby podane przez wnioskodawce
informacje lub udostepnione dokumenty okazaty sie niezgodne z prawda albo ulegly modyfikacji. Dotyczy
to rowniez przypadku w ktérym zmiana stanu faktycznego lub prawnego, mogtaby mie¢ wplyw na
funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Z powazaniem

Zatgczniki:
Zatgcznik nr 1 - warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej
Zalgcznik nr2 - projekt Porozumienia
k.o.
OME4 a/a.

NIP: 511020 28 60, REGOM: 230179216

Kapitat zak?adow\ff-ﬁwp*accnyiz 571.525,759,22 zt
TAURON Dystrybucja A Sad Rejonowy dia Krakowa Srédmiescia

ul. Jasnogdrska 11 Al Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
37-358 Krakow pod numerem KRS. 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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Sygnatura: TD4/KIWT/00008/2016

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdroj
Kosciuszki 17
58-310 Szczawno Zdroj

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji:

Przebudowa ulicy Utanéw Nadwislariskich w Szczawnie-Zdroju

Zz

istniejgcg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych urzadzen

elektroenergetycznych, stanowigcych skiadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1.

=

10.

Przebudowa dotyczy:

Obwaéd oswietleniowy nN X-3 oraz obwéd napowietrzny X-4 ze stacji R 225-72 na odcinku od stacji R 225-72 do
stupa nr X-3/4 lub X-3/5. :

Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

1) Wymieni¢ stup nr x-3/4 (lub X-3/5) na stup K-10,5/10 E.

2) Utozy¢ linie kablowe YAKXs 4x120 mm2 i YAKXs 4x35 mm2 pomiedzy stacjg transformatorowg R
225-72 a stupem X-3/4 (lub X-3/5).

3) Zaprojektowa¢ obwod os$wietlenia ulicznego zasilany kablowo ze stupami rurowymi wolnostojgcymi
zachowujgc wysokos$¢ istniejgcego oswietlenia. Przetozy¢ istniejgcg oprawe oswietleniowg na nowy stup nr x-3/4
(lub X-3/5).

4) Na nowym stupie zabudowa¢ ochronniki przepie¢ GXO 0,66/5.

5) Przebudowy dokona¢ zgodnie z polska norma : N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa oraz N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

6) Zdemontowac kolidujgce stupy linii nN.

a}——lstniejgey transformaterw-przebudowanselstacji

&) {inne—-elementy—kiore—mega—byc—wykorzystane—de—penownege—meontaziu,—a—o—ktore—bedzie—cbnrizona
warteéé-ustugi-telerancii)

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych zmian w zagospodarowaniu
terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgcji, relacji i parametréw elementéw sieci dystrybucyjnej
umozliwiajacych jej wtascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunieciem
kolizji.

Na caty zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawng sktadajaca sie z tomu
budowlanego i wykonawczego, ktérg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat Watbrzych oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.
Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych i powtarzalnych oraz
zachowac¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A
Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowsj.

Do projektu nalezy dotgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacje czasu wytaczenia.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wytaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustalic
nadzér stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewni¢ cigglo$¢ zasilania istniejgcych
obwodoéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotworcze.

Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja Oddziat w Watbrzychu, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru roboét zanikowych, a po
zakonczeniu realizacji calego zakresu prac zglosic je do koncowego odbioru technicznego.
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11. Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji dla stuzb energetycznych.

12. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajaca w branzy elektrycznej,
przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami

13. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochrannej tj. folii lub cegly - zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

14. Dla linii kablowych SN nalezy wykonaé pomiar wyladowan niezupetnych.

15. Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobdéw Geodezyjnych.

16. Do odbioru prac przedtozyé powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna by¢ wykonana
zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji papierowe;j i elektroniczne;

17. Niniejsze warunki usuniecia kolizji stanowig zatacznik do Porozumienia/ Umowy, w ktérej okreslono zasady
finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

18. Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong TDSA.

19. Waznos$é niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwach lat od daty ich wydania.
20. Osoba do kontaktu Ireneusz Kordylak telefon 74/889 89 33.

Z powazaniem

Zatgczniki:
1. Projekt Porozumienia/ Umowy

Kopia:
1. OME4 a/a.
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